Kom godt i gang - Kablingsguide

Pa SW3 kan du teste din aktuelle
mobile signalstyrke.
Resultatet afieeses pa L2 - L5 Pa Bagsiden.

3 lysende dioder er anbefalet. Kig godt pa metalholderen for korrelt isastning af SIM.
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0O3a - 03¢ (NC) C (common) sender 5V+ ud som 11 - 10 modtager Til forsyningsspaending bruges X4.
Her kables “fejl pa transmission” gennem brandalarrmens potentialefri alarm- og fejirelee. . . .
Bemaerk at den kun treekkes hvis BEGGE ipTNAdJi understatter alt fra 10V til 36V.
forbindelser er nede samtidig. C er feelles selvom der er een pr. klemme. Derfor kan du

pa alarm- og fejl relae enten lave to NC kredslgb til
henholdsvis 11 og I8 eller bruge en delt common.

Bemaerk: DER MA IKKE F@RES HVERKEN "-" ELLER
"+ SPZAENDING IND PA COMMON! -Det kan medfere
kortslutning.
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